
� 3-14 ELSACO, katalog produktů 2014

3

Napájení aktivních čidel ze samostatného zdroje (doporučeno) Napájení aktivních čidel ze společného zdroje

Napájecí
zdroj čidel

+

–

CAIO-12CAIO-12

CCPU-03CCPU-03 AGAG AGAG –– ––

––

++ ++

++

Čidlo s proudo-
vým výstupem

Čidlo s proudo-
vým výstupem

Čidlo s napěťo-
vým výstupem

Čidlo s napěťo-
vým výstupem

++

––

++

––

2× kroucený pár
2× kroucený pár

kroucený
pár

kroucený
pár

sběrnicesběrnice

Napájecí
zdroj ŘS

Napájecí
zdroj ŘS

++

––

propojení jednotek
(InCo-01)

propojení jednotek
(InCo-01)
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zásuvné moduly
připojení vstupů a výstupů


